
Können zwei JANDB Datenbanken manuell 
zusammengefügt werden ?
Betrifft: GridVis Desktop / GridVis Dienst

 

Frage: 
Gibt es die Möglichkeit zwei JANDB Datenbanken manuell zusammenzuführen ?
Ein Kunde hat zwei Projekte jeweils mit den gleichen Messgeräten. Das Projekt B hat Daten von Februar bis Mai und
Projekt A hat Daten vom Januar. 

Antwort:
Die Daten werden in Jahresdateien abgelegt. Damit sind sie nicht "zusammenlegbar".

Man kann höchstens die Anzahl der Geräte verdoppeln, eines mit Januar, eines mit dem Rest.
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