
Rogowski-Stromwandler (RogoTans) an 
Summenstromwandler
Betrifft: Rogowski-Stromwandler, Messumformer RogoTrans (Art.Nr.: 15.03.612) und Summenstromwandler STS (Art.Nr.: 15.02.560 - 15.02.564)

Frage:

Können die Janitza Rogowski Stromwandler mit Messumformer RogoTrans an einem STS Summenstromwandler betrieben werden?

Antwort:

Ja. Im gesamten Strombereich ergaben sich genaue Summenwerte im Bereich der Genauigkeitsklasse I. Somit ist dieser Typ als
Summenstromwandler für RogoTrans geeignet. 
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